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Nota. No será necesario presentar justificante alguno con esta declaración responsable, pero,  de acuerdo con  lo previsto en el articulo  
39 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común ( LRJAP y 
PAC)según redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,  las Administraciones Publicas “podrán comprobar,  verificar , 
investigar, e inspeccionar los hechos , actos, actividades estimaciones y demás circunstancias que se produzcan”.Y en caso de no 
presentar la documentación solicitada o  existencia de  inexactitud, falsedad u omisión  de carácter esencial  en cualquier dato, 
manifestación o documento“(Art, 71 bis de la LRJAP y PAC)   determinará la imposibilidad de continuar  el ejercicio del derecho o 
actividad afectada. En el caso de instalaciones supondrá que la  instalación no puede funcionar y si se comprobase su funcionamiento se 
podría acordar la suspensión  de los suministros energéticos. Todo ello con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar  

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA DE 
INSTALACIONES SUJETAS A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CUANDO LOS DOCUMENTOS NO LLEVEN VISADO 
 

DECLARA bajo su responsabilidad que en la fecha de elaboración y firma del □ proyecto / □ 
dirección de obra / □ otra documentación que acompaña al presente escrito y cuya referencia se 
indica a continuación: 
 

1. Que tiene la titulación de ______________________________________________ 
expedida por la Universidad de _______________________________________________  

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción del 
proyecto / dirección de obra/otra documentación  indicado.  

3. Que se encuentra colegiado con el nº ___________________________ en el Colegio de 
_______________________________________________________________________ 

4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión  
5. Que conoce y asume  la responsabilidad civil derivada de la ejecución del proyecto/ 

dirección de obra/ otra documentación  
6. Que el proyecto/dirección de obra/ otra documentación de la materia principal está 

visado por el Colegio de __________________________________________________ 
7. Que □ SI / □ NO tiene suscrita un póliza de responsabilidad civil, nº de póliza 

___________ con la compañía ________________________________________________ 
por importe de ________________________ € y validez en toda España, y  cuyo periodo 
de validez cubre la vida útil de la instalación proyectada/ejecutada 

 
Datos de la documentación afectada 
 
- Tipo de instalación: ____________________________________________________________ 
- Titulo del proyecto/ dirección de obra/ documentación: 
___________________________________________________________________________________  
- Fecha de la firma del proyecto/dirección de obra: ___________________________________ 

 
En ____________________ a, ____ de ______________ de ________  
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con domicilio a efectos de comunicación en: 
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1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD 

La sociedad mercantil EDP Renovables España S.L.U. está realizando la promoción de las plantas 

solares fotovoltaicas Cierzo IV, Cierzo V y Cierzo II en los Términos Municipal de Castejón, 

Corella, Citruenigo y Tudela en la Comunidad Foral de Navarra, que evacúan hacia la red de 

transporte en la subestación Castejón 400 kV, propiedad de REE. 

Con fecha 28 de noviembre de 2020 se publicó, en el Boletín Oficial de Navarra, anuncio del 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, Dirección General de Industria, Energía 

y Proyectos Estratégicos S3. Trámite de Información Pública: instalación solar fotovoltaica 

“Cierzo IV” y sus infraestructuras de evacuación. 

En este anuncio la PSFV Cierzo IV de una potencia instalada de 48,75 MWp, evacuaba a través 

de una línea subterránea de 30 kV a la subestación eléctrica “El Rincón” 400/220/30 kV, y de 

esta a través de una línea aérea de alta tensión “SET El Rincón-SET Castejón 400 kV”, pasando 

por la “SET Castejón Promotores 400, finalmente se conectaba en la SET Castejón 400 kV 

propiedad de Red Eléctrica de España. Tramitándose la subestación eléctrica colectora “SET 

Castejón Promotores” 400 kV en el expediente SAT-11133. 

Tras el proceso de información pública y consultas a organismos afectados, una vez analizados 

los informes y alegaciones recibidos, se ha procedido a modificar el proyecto de ejecución de las 

plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación, entre las que se encuentra la línea 

aérea de alta tensión “SET El Rincón-SET Castejón 400 kV”. 

Se plantea la nueva línea aérea de alta tensión “SET CASTEJÓN PROMOTORES- SET CASTEJÓN 

kV” 400 KV en el presente proyecto, siendo este un tramo de la anterior línea “SET El Rincón-

SET Castejón 400 kV, como parte de las infraestructuras de evacuación de entre otras, dicha 

planta fotovoltaica.  Además, esta línea también forma parte de la Infraestructura Común de 

Evacuación (ICE) de otros promotores. 

2. OBJETO 

El objeto del presente Proyecto Oficial de Ejecución es la instalación de la Línea Aérea de Alta 

tensión a 400 kV, simple circuito, SET Castejón Promotores – SET Castejón para la evacuación de 

la energía eléctrica que se generará en los Proyectos Renovables del entorno de Castejón, 

provincia de Navarra.  

La futura línea de alta tensión conectará la SET Castejón Promotores con la SET Castejón.  

A su vez, el objeto del proyecto es también el de cumplir con lo establecido en la Ley 24/2013, 

del Sector Eléctrico, así como en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica, en sus artículos 123 y 130, con objeto de que 

sea concedida la Autorización Administrativa Previa, la Autorización Administrativa de 

Construcción de la citada línea, así como la Declaración en concreto de Utilidad Pública. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 

Se aplicarán las normas citadas en los documentos que conforman el presente proyecto. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las actualizaciones posteriores a dichas normas y que sean 

aplicables a este proyecto. 

3.1. NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

• Ley 24/2013, que tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la 

finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las 

necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, 

objetividad, transparencia y al mínimo coste. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

3.2. NORMATIVA AMBIENTAL 

La necesidad de realización del Estudio de Impacto Ambiental Simplificado de este proyecto 

queda supeditada a lo dispuesto en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

4. PETICIONARIO Y PROMOTOR 

El Peticionario del Proyecto y Promotor de las obras es EDP Renovables España S.L.U. con C.I.F. 

nº B-91115196, con domicilio social en C/ Doctor Casal, 3-5 CP 33001, Oviedo, Asturias y 

domicilio para notificaciones C/ Serrano Galvache 56, Centro Empresarial Parque Norte Edif. 

Encina 1º, 28033-Madrid. 

5. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

Tal como se muestra en el plano de situación, la línea de evacuación está ubicada en la provincia 

de Navarra, y discurre por el término municipal de Castejón. 

La línea aérea tiene su origen en la SET Castejón Promotores, situado en el término municipal 

de Castejón (Navarra), tiene una longitud de 2.051 metros acabando en la transición aéreo-

subterránea (apoyo 5). Los últimos 103 metros de línea (medidos en planta) hasta la conexión a 

la subestación de Castejón se recorrerán mediante un tramo subterráneo.  
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5.1.1. Alineaciones y términos municipales afectados 

Término municipal Castejón 

Apoyos 6 

 

N º 
Alineación 

Apoyo 
inicial 

Apoyo 
final 

Ángulo con siguiente 
alineación (g) 

Longitud 
(m) 

1 P 1 -20,23 43,37 

2 1 1BIS 34,92 472,3 

3 1BIS 2 35,09 375,67 

4 2 3 -23,21 481,71 

5 3 4 25,35 466,08 

6 4 PAS -35,38 211,42 

 

5.1.2. Coordenadas de los apoyos 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de los apoyos de la línea aérea (ETRS89 Huso 

30N UTM): 

N º Apoyo Tipo XUTM YUTM ZUTM 

PÓRTICO E/S P SET Castejón Promotores 610658,12 4668130,35 277,4 

1 IME-FL1-DC-400-30-BANDERA 610637,32 4668092,3 277,34 

1BIS IME-AN2-SC-400.049 610171,68 4668171,43 280,63 

2 IME-AN3-SC-400R.046 609888,6 4668418,41 277,96 

3 IME-AN2-SC-400R.046 609745,51 4668878,37 274,2 

4 IME-AN2-SC-400R.046 609457,36 4669244,71 271,19 

5 IME-PAS-SC-D-400.032 609401,4 4669448,59 268,54 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA 

La línea subterránea tiene una longitud de 133 metros, incluyendo 25 metros de bajada de cable 

desde el soporte del terminal de transición aéreo subterráneo ubicado en el apoyo 5, y 5 metros 

de subida de cable hasta la posición del pórtico en la citada subestación. Está ubicada en el 

término municipal de Castejón, provincia de Navarra. 
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En el apoyo 5 de la línea se realiza la transición aérea subterránea. Desde este punto la línea 

discurre canalizada por un tubo hormigonado hasta llegar al recinto de la subestación, donde 

llega a la correspondiente posición en barras: calle 2 en barras 2. Las coordenadas aproximadas 

del punto de conexión, en sistema de referencia ETRS89 huso 30 son: X= 609.322 Y=4.669.522. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

La línea aérea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes: 

Sistema .................................................................................................. Corriente Alterna Trifásica 

Frecuencia (Hz) ............................................................................................................................ 50 

Tensión nominal (kV)................................................................................................................. 400 

Tensión más elevada de la red (kV) .......................................................................................... 420 

Categoría ...................................................................................................................................... 1ª 

Nº de circuitos ............................................................................................................................... 1 

Nº de conductores aéreos por fase............................................................................................... 2 

Tipo de conductor aéreo ................................................................................................... RAIL-AW 

Número de cables de fibra óptica ................................................................................................. 2 

Tipo de cable de fibra óptica ............................................................................ OPGW Tipo II 25 kA 

Potencia máxima a transportar en Tramo Aéreo (MVA) ........................................................ 1200 

Número de apoyos ........................................................................................................................ 6 

Longitud Tramo Aéreo (km) ................................................................................................... 2,051 

Origen ...................................................................................................... SET Castejón Promotores 

Final .................................................................................................................................... Apoyo 5 

Provincias afectadas ............................................................................................................Navarra 

Zona de aplicación ............................................................................................................... ZONA A 

Tipo de aislamiento ................................................................................................................ Vidrio 

Apoyos ................................................................................................. Torres Metálicas de Celosía 

Cimentaciones ............................................................................................ De zapatas individuales 

Puesta a tierra ................................................................. Anillos cerrados de acero descarburado 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL TRAMO AÉREO 

6.2.1. Conductores  

El conductor a emplear en la construcción de la línea será de aluminio y acero recubierto de 

aluminio. A continuación, se definen sus principales características: 

Tipo ..................................................................................................................... DX RAIL-ACSR-AW 

Material .............................................................................................. Aluminio – Acero recubierto 

Diámetro (mm) ....................................................................................................................... 29,59 

Sección total (mm2) .............................................................................................................. 516,84 

Peso (daN/m) ......................................................................................................................... 1,529 

Carga de rotura (daN) ....................................................................................................... 11.298,5 
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Módulo de elasticidad (daN/mm2) .................................................................................... 5.319,64 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) .............................................................................. 23,04∙10-6 

Resistencia eléctrica con cc a 20ºC (Ω/Km).......................................................................... 0,0599 

6.2.2. Cable de fibra óptica 

El cable de tierra compuesto de fibra óptica OPGW a utilizar en la construcción de la línea tendrá 

las siguientes características: 

Denominación .................................................................................................. OPGW Tipo II 25 kA 

Nº de fibras ................................................................................................................................. 48 

Corriente máxima de falta 2s (kA) ............................................................................................... 25 

Sección total (mm2) .............................................................................................................. 168,86 

Diámetro total (mm) .............................................................................................................. 18,00 

Peso del cable (kg/m) ............................................................................................................. 0,892 

Carga de rotura (kg) ............................................................................................................. 13.352 

Módulo de elasticidad(daN/mm2) ........................................................................................ 12.279 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) ................................................................................ 14,8∙10-6 

6.2.3. Aisladores 

Se utilizarán cadenas de aislamiento de vidrio compuestas por aisladores tipo U160BSP. 

Denominación ................................................................................................................... U160BSP 

Paso (mm) ................................................................................................................................. 146 

Diámetro (mm) .......................................................................................................................... 320 

Línea de fuga (mm) ................................................................................................................... 550 

Carga mecánica (daN) .......................................................................................................... 16.000 

Unión normalizada IEC-60120 ..................................................................................................... 20 

Tensión soportada a 50 Hz bajo lluvia (kV) ................................................................................. 55 

Tensión soportada Impulso tipo rayo en seco (kV) ................................................................... 140 

Peso neto aproximado (kg) ........................................................................................................ 8,3 

6.2.4. Herrajes 

Los herrajes serán de acero galvanizado en caliente, y estarán adecuadamente protegidos frente 

a la corrosión. Éstos cumplirán lo indicado en la norma UNE 21 006. 

La cadena de suspensión tendrá los siguientes elementos principales: 

• Grillete recto  

• Yugo triangular 

• Rótula de horquilla 

• Horquilla bola 

• Horquilla revirada 

• Descargador superior 

• Grapa amarre compresión  
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La carga de rotura mínima de la cadena de suspensión es 32.000 daN.  

La lista total de elementos que componen la cadena de amarre, así como sus características y 

material, se detallan en el documento Planos. 

La cadena de amarre tendrá los siguientes elementos principales: 

• Grillete recto  

• Yugo triangular 

• Rótula de horquilla 

• Horquilla bola 

• Horquilla revirada 

• Descargador superior 

• Grapa amarre compresión  

La carga de rotura mínima de la cadena de amarre es 33.000 daN.  

La lista total de elementos que componen la cadena de amarre, así como sus características y 

material, se detallan en el documento Planos. 

Los herrajes correspondientes al cable de fibra óptica se detallan en su totalidad en el 

documento Planos. 

6.2.5. Separadores 

Los separadores se utilizan para mantener las distancias entre conductores de una misma fase 

o subconductores del circuito, y garantizarán un perfecto servicio sobre cualquier condición 

climática. Responderán a lo reseñado en la UNE-EN 61 854:1999. 

El separador ha de ofrecer, bajo las condiciones de servicio especificadas, entre otros, los 

siguientes requisitos:  

• Mantener la separación entre subconductores en el lugar de aplicación del separador.  

• Estar adaptados para su instalación fácil y segura evitando daños en los 

subconductores.  

• Asegurar que los diferentes conductores no se aflojarán en servicio.  

• Elasticidad para absorber las deformaciones por vibración, alteración del conductor 

por cortocircuito, cargas desequilibradas por formación de manguitos de hielo, etc.  

• Ausencia de arcos debido a la continuidad eléctrica entre los elementos que la 

componen.  

• Ausencia de efluvios y de perturbaciones.  

Se instalarán separadores amortiguadores para una distancia fija entre conductores de 400 mm. 

Se trata de un separador lineal de cuerpo compuesto de material ligero resistente a la corrosión 

al igual que el componente elástico del mismo. Los tornillos de fijación de las grapas serán de 

acero galvanizado. En el interior de las mordazas del separador, y en contacto con el conductor, 

existe un inserto de neopreno que lo protege y actúa como absorbente de los movimientos de 

los conductores de las fases. Las mordazas se aprietan sobre el conductor utilizando un tornillo. 

El par de apriete será́ especificado por el fabricante.  



 

Separata Ayuntamiento de Castejón 

LAT 400 kV SET Castejón Promotores – SET Castejón 
Julio 2022 

 

Ref. OS300211601030EL01_Separata Ayto Castejón SEPARATA AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN - 11 

 

Los separadores serán de aleación de aluminio.  

6.2.6. Empalmes 

La unión de conductores y cables de tierra se efectuará por medio de empalmes comprimidos, 

con resistencia mecánica, al menos, igual al 95% de la carga de rotura del cable y resistencia 

eléctrica, igual o menor a la de un cable de la misma longitud.  

Los empalmes del cable de tierra serán de acero inoxidable.  

6.2.7. Balizas 

Su función consiste en hacer más visibles los cables de tierra. Se colocarán para señalizar la 

presencia de tendidos eléctricos en zonas con mayor densidad de tráfico aéreo, siguiendo los 

criterios siguientes:  

• En vanos de cruce con autopistas y autovías, para prevenir accidentes de helicópteros 

que las recorren. Se instalarán 3 balizas, las extremas sobre cada calzada y la tercera 

en medio de las dos. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocarán al 

tresbolillo.  

• En zonas próximas a aeropuertos o de especial densidad de tráfico aéreo se 

seleccionarán los vanos que se encuentren en dicha zona y se instalarán balizas cada 

30 m. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocarán al tresbolillo, quedando 

separadas en este caso 60 m. en cada hilo de tierra. En cualquier caso, se cumplirá lo 

que especifique la autoridad en materia de navegación aérea.  

 

6.2.8. Puesta a tierra 

Todos los apoyos de material conductor, como es el caso de los apoyos metálicos empleados en 

este proyecto, deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica. Para el diseño de 

la puesta a tierra se tendrá en cuenta el efecto de los cables de tierra a lo largo de la línea  

Para poder identificar los apoyos en los que se deben garantizar los valores admisibles de las 

tensiones de contacto, en el aptdo. 7.3.4.2 del ITC 07 se establece la clasificación de los apoyos 

según su ubicación: 
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• Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la 

presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere 

que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día 

durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día, por ejemplo, 

cerca de áreas residenciales o campos de juego. Los lugares que sólo se ocupan 

ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no están 

incluidos. 

• Apoyos No Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o 

donde el acceso de personas es poco frecuente. 

Los apoyos de la línea cumplen las condiciones de No Frecuentados, excepto los apoyos tipo 

PAS, que se considerarán como Frecuentados. 

Por tanto, en este caso los apoyos no frecuentados con cimentación tipo patas separadas 

tendrán una puesta a tierra en cada pata mediante grapa de conexión, conductor de cobre y 

pica de puesta a tierra. El apoyo tipo PAS, que además es tetrabloque, tendrá una puesta a tierra 

con anillo cerrado de cobre. El sistema de puesta a tierra se muestra detallado en el documento 

Planos. 

6.2.9. Numeración y aviso del peligro 

En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda, el fabricante, la función, 

denominación según fabricante y el año de fabricación. 

La placa de señalización de "riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura visible y legible 

desde el suelo, pero suficiente para que no pueda ser retirada desde el suelo (aprox. 4 m). 

6.2.10. Amortiguadores 

En general, tal como expone el apdo. 3.2.2 de la ITC-LAT 07 del RLAT, se recomienda que la 

tracción a temperatura de 15ºC no supere el 22% de la carga de rotura, si se realiza el estudio 

de amortiguamiento y se instalan dichos dispositivos, o que bien no supere el 15% de la carga 

de rotura si no se instalan. 

Será preciso un estudio de amortiguamiento que se solicitará al fabricante de los mismos para 

determinar el número real de amortiguadores y la colocación exacta de estos. 

6.2.11. Dispositivos salvapájaros 

Según el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de Alta Tensión 

en su artículo 7 relativo a medidas de prevención contra colisión, se establece que los nuevos 

tendidos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo determine el 

órgano competente de la comunidad autónoma. Se han de colocar en los cables de tierra y si 

éstos no existiesen, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, y se 

colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. 

Se estima la utilización de balizas salvapájaros de dos tipos: 
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• Tipo BAGTR: para las zonas con presencia de aves crepusculares o identificadas como 

alto riesgo de colisión. 

o Instalación manual o semiautomática mediante máquina sobre el cable de 

tierra. 

o Cadencia: cada 5 metros en un cable de tierra único y cada 10 metros alternos 

cuando la línea disponga de dos cables de tierra. 

• Tipo BESP: para el resto de las zonas en las que sea necesario aplicar esta medida. 

o Modelo helicoidal de doble empotramiento (amarillo o naranja). 

o Instalación manual. 

o Cadencia: cada 5 metros entre extremos del dispositivo en un cable de tierra 

único y cada 10 metros alternos cuando la línea disponga de dos cables de tierra. 

En el Documento Planos se mencionan las características de los salvapájaros descritos. 

El tipo de dispositivos salvapájaros, su ubicación, el número total y su colocación definitiva será 

confirmado en el Estudio de Impacto Ambiental.  

6.2.12. Apoyos y cimentaciones 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, de 

la serie SC-D-400 del fabricante IMEDEXSA, o similar. La configuración de los apoyos para la línea 

aérea del presente proyecto será en capa para facilitar el respeto de distancias eléctricas y los 

cruzamientos con otras líneas de tensión.  

El tipo de apoyo seleccionado está construido con perfiles angulares totalmente atornillados, 

con el cuerpo formado por tramos tronco-piramidales de sección cuadrada con extensiones de 

5 m de altura hasta conseguir la altura útil deseada. 

Todos los apoyos dispondrán de una doble cúpula para instalar los cables de fibra óptica por 

encima de los conductores. Las geometrías básicas de los apoyos pueden consultarse en el 

documento Planos. 

Las cimentaciones serán de patas separadas, tetrabloque y tipo circular con cueva para todos 

los apoyos de la línea.  

6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 

Estas son las características generales de la línea subterránea: 

Tensión nominal (kV)................................................................................................................. 400 

Potencia máxima a transportar (MVA): .................................................................................... 850 

Longitud de la línea (m) ............................................................................................................. 133 

Número de circuitos ................................................................................................................ n = 1 

Número de cables por fase ..................................................................................................... n' = 1 

Frecuencia (Hz) ....................................................................................................................... f = 50 

Origen ................................................................................................................................. Apoyo 5 

Final ............................................................................................................................. SET Castejón 
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6.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL TRAMO SUBTERRÁNEO 

6.4.1. Características del cable 

Las características calculadas para el diseño de la línea son las siguientes: 

Cable ....................................................................................................................................... Cobre  

Tipo de cable .................................................................................................. Circular segmentado  

Aislamiento .......................................................................................... Polietileno reticulado XLPE 

Pantalla metálica  ..................................................................................................... Hilos de cobre 

Cubierta ....................................................................................................................................... PE 

Diámetro nominal del conductor (mm) ................................................................................. 45,14 

Diámetro exterior (mm) ......................................................................................................... 84,77 

Sección del cable (mm2) .......................................................................................................... 1600 

Espesor de aislamiento (mm) ................................................................................................. 20,77 

Sección mínima de pantalla (mm2) ...................................................................................... 559,11 

Diámetro medio (mm) ............................................................................................................ 86,82 

Espesor mínimo de la pantalla (mm) ....................................................................................... 2,05 

Espesor de la cubierta(mm) ....................................................................................................... 6,5 

Diámetro exterior (mm) ....................................................................................................... 131,85 

Sección total del cable (mm2)................................................................................................. 8.150 

Corriente de cortocircuito de pantalla ................................................................................... 80 kA 

 

Estos resultados son especificaciones técnicas calculadas según norma, y tomadas de las 

secciones habituales normalizadas, no corresponden a un cable específico de un fabricante, los 

datos finales del conductor se determinarán en función de las ofertas reales del fabricante 

seleccionado que cumplan con los requisitos de diseño. 

6.4.2. Características de la zanja 

La canalización de la línea se realizará en configuración de tresbolillo, bajo tubo hormigonado 

(hormigón 150) de 250 mm de diámetro. Se incluyen unas canalizaciones de tubo de plástico de 

110 mm de diámetro para la configuración de puesta a tierra “single point”. 

Se enterrarán una distancia tal que el exterior del tubo superior se encuentre a una distancia de 

la superficie de 0,88 metros y el exterior del tubo inferior se encuentre a 1,4 metros de 

profundidad. La disposición relativa de los tubos se especifica en la figura. 

La puesta a tierra sigue el sistema “single point” a fin de mejorar la ampacidad del conductor. 

Se señalizará todo el recorrido mediante cintas de señalización. Se rellenarán las capas 

superiores de la forma que se indica en la figura atendiendo a la colocación de los cables de 

comunicaciones. 
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6.4.3. Tipo de conexión para puesta a tierra 

La conexión se realizará a través de terminales de transición aéreo-subterráneo, el esquema de 

conexión será el dominado “single point”. Se utilizará un cable de unión de tierras de 120 mm2 

que interconecte las cajas de puesta a tierra. 
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6.4.4. Cajas de conexión tripolares de puesta a tierra 

Las cajas de conexión serán de dos tipos, enterradas y tipo intemperie, estas últimas alojarán 

los descargadores de sobretensión, asociados al sistema de puesta a tierra. 

Las tapas serán de acero inoxidable y garantizarán un grado de protección mínimo IP 58 para las 

cajas de tipo intemperie e IP 68 para cajas enterradas. 

6.4.5. Características del conductor de fibra óptica subterráneo 

El cable de fibra óptica será de tipo OPSYCOM PKP de 48 fibras y estará constituido por un núcleo 

de fibra de vidrio, en donde se soportarán los cables de fibra óptica. 

Contará con cubierta de polietileno de baja densidad de mínimo 0,8 mm de espesor. El cable 

está reforzado con hilos de poliamida y con una cubierta de polietileno de baja densidad mínimo 

de 1,5 mm de espesor. 

6.4.6. Terminales de exterior (transición aéreo-subterráneo) 

Los terminales de exterior serán de composite y para una tensión de 400 kV nominales. Estos 

terminales tienen el aislador de composite cementada a una base metálica de fundición que a 

su vez está soportada por una placa metálica. 

Esta placa está montada sobre aisladores de pedestal los cuales se apoyan en la estructura 

metálica, que va anclada al suelo después del punto de medida fiscal. El arranque del conector 

está protegido por una pantalla contra las descargas parciales. 
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Se emplea un cono deflector elástico preformado para el control del campo en la terminación 

del cable, que queda instalado dentro del aislador. El aislador se rellena de aceite de silicona, 

que no requiere un control de la presión del mismo. 

Se utilizarán manguitos de conexión a presión diseñada para resistir esfuerzos térmicos y 

electromecánicos durante su funcionamiento habitual y los eventos de cortocircuito. 

Esta descripción no corresponde a un cable específico de un fabricante, ni por lo tanto a unos 

terminales de catálogo, los datos finales del conductor y de los terminales se determinarán en 

función de las ofertas reales del fabricante que cumplan con los requisitos de diseño. 

7. RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y ORGANISMOS AFECTADOS 

N º 
Alineación 

Apoyo 
inicial 

Apoyo 
final 

Cruzamientos Paralelismos 
Organismos 
afectados 

1 1 1BIS Futuro FF.CC. - ADIF 

1 1BIS 2 

Acequia - 
Confederación 

Hidrográfica 
del Ebro. 

Línea Eléctrica 220kV Renovables La Ribera  - 
Renovables de 

la Ribera 

Línea Eléctrica 220 kV “OLE-SERNA”  - REE 

Acequia - 
Confederación 

Hidrográfica 
del Ebro. 

2 2 3 

Acequia - 
Confederación 

Hidrográfica 
del Ebro. 

Línea Eléctrica MT - 
i-DE Redes 
Eléctricas 

Inteligentes 

Gasoducto Ramal a Castejón - ENAGÁS 

3 3 4 

FFCC “Zaragoza-Alsasua”   ADIF 

Autopista AP-15 “Autopista de Navarra” 

- 

Departamento 
de Cohesión 

Territorial 
(Gobierno de 

Navarra) 

Línea Eléctrica MT (66 kV) 
i-DE Redes 
Eléctricas 

Inteligentes  

4 4 5 

Línea Eléctrica MT (66 kV)  -  
i-DE Redes 
Eléctricas 

Inteligentes 

Gasoducto - ENAGÁS 
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8. PRESUPUESTO 

8.1. PRESUPUESTO DE LA LÍNEA AÉREA (OBRA CIVIL) 

OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA 

DESIGNACIÓN UDS. 
P.U. 

(Euros) 
TOTAL 
(Euros) 

m3 Excavación apoyos en todo tipo de terreno 352,42 132,01 € 46.522,96 € 

P.A. Ejecución de nuevos accesos a apoyos. adecuación de accesos 
existentes y restitución de estos una vez acabado el montaje de los 

apoyos 
1 5.500,00 € 5.500,00 € 

m3 Hormigonado de la cimentación de apoyos con hormigón en masa 
HM-20 según instrucción EHE. 

364,4 148,42 € 54.084,25 € Incluye suministro y vertido de hormigón, confección de las peanas, 
aportación de encofrados normalizados, aportación y colocación del tubo 

para posterior salida del cable de puesta a tierra. 

TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA (EUROS) 106.107,21 € 

8.2. PRESUPUESTO DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA (OBRA CIVIL) 

OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA 

DESIGNACIÓN UDS. 
P.U. 

(Euros) 
TOTAL 
(Euros) 

m. Apertura de zanja de doble circuito en cualquier tipo de terreno, con las 
dimensiones indicadas, tapado y compactado 

103 63,75 € 6.566,25 € 

m. Canalización bajo tubo hormigonado, de 250mm, colocación de cinta 
señalizadora de cables de AT, colocación de separadores de tubos y tubos de 

reserva, incluso en la perforación dirigida 
103 69,53 € 7.161,59 € 

TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA (EUROS) 13.727,84 € 

 

8.3. PRESUPUESTO TOTAL (OBRA CIVIL) 

TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA (EUROS) 106.107,21 € 

TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA (EUROS) 13.727,84 € 

TOTAL OBRA CIVIL (EUROS) 119.835,05 € 

 

El presupuesto total de ejecución de la obra civil de las líneas subterránea y aérea del proyecto 

asciende a CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS. 
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Usos Máximos Torre

Tipo de Torre

Ángulo Desvío

Línea (º)

Vano Viento

Máximo (m)

Vano Peso

Máximo (m)

Tense Máximo

Horizontal

Fase Admisible

(kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección

Admisible (kg)

IME-FLI-DC-400

Anclaje 50°

500 600 4200 2800

IME-FL-DC-400

Denominación Torre

Hu (m)

Separación

entre centro de

Cimentaciones

"C" (m)

IME-FLI-DC-400-15 15 5.294

IME-FLI-DC-400-18 18 5.787

IME-FLI-DC-400-20 20 6.116

IME-FLI-DC-400-30 30 7.810

IME-FLI-DC-400-35 35 8.606

IME-FLI-DC-400-40 40 9.410

IME-FLI-DC-400-45 45 10.227

IME-FLI-DC-400-50 50 11.049

IME-FLI-DC-400-55 55 11.870

Hu

33°

A

A

A

7.500

7.500

7.500

L.T.

C

8.000

8.000

6.200

2.500

VISTA A-A

DEL PUENTE DE FASE PARA LOS APOYOS CON ÁNGULO

USO OBLIGATORIO DE CADENA AUXILIAR PARA EL PASO 

3.500 3.500

20°

4.000

R2.800

B B

2.500

VISTA B-B

0.400

4.000

0.400

4.000

25°

DE DESVÍO MAYOR DE 40º

R2.800

R2.800

0.400

4.000

25°

R2.800

R2.800

20°

20°

20°

4.000

R2.800

20°

4.000

R2.800

Parámetros del Conductor

Conductor Fase

Duplex

Conductor

Protección I&II

Tipo

LARL-RAIL

OPGW 48

Fibras

Sección (mm²) 516,800 143,700

Diámetro Exterior (mm)
29,590 16,400

Peso (kg/m) 1,560 0,773

Carga de Rotura (kg) 11968,000 11390,000

Módulo de Elasticidad (kg/mm

2

)
6422,000 11410,000

Coeficiente de Dilatación (°C) 0,00002110 0,00001480

A

A

A
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6.000

Hu

A

R2.800

17°

20°

R2.800

4.800

R2.800

0.400

25.800

16.902

SECCIÓN A-A'

4.800

R2.800

R2.800

30°

4.800

R2.800

R2.800

30°

R2.800

4.100

1.600

11.700 14.100

TORRE

Hu (m)

C (m)

(eje de

cimentación

frontal)

IME-AN3-SC-D-400-21 21.00 5.632

IME-AN3-SC-D-400-26 26.00 6.632

IME-AN3-SC-D-400-31 31.00 7.632

IME-AN3-SC-D-400-36 36.00 8.632

IME-AN3-SC-D-400-41 41.00 9.632

Todas las dimensiones puede variar mínimamente en función del diseño definitivo

C

L.T.

19.800

4.100

4.800

20°

0.400

R2.800

R2.800

4.800

20°

0.400

A

14.500

25.800

2.400

1.242

35°

2.400

R2.800

2.400

4.800

R2.800

R2.800

30°

1.642

2.400

1.642

20°

R2.800

Consideraciones Particularres Torres

MATERIALES

Características

Mecánicas

S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025

Características

Dimensionales

Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de

acero laminadas en caliente UNE-EN-10029

Galvanización EN 1461 / EN 10684

ANÁLISIS

ESTRUCTURAL

RD 223/2008

TORNILLOS RD 223/2008

SOFTWARE DE

CÁLCULO

TOWER version 16.20 (Power Line Systems, Inc.)

Usos Máximos Torre

Tipo de Torre

Ángulo

Desvío

Línea (º)

Vano

Viento

Máximo

(m)

Vano

Peso

Máximo

(m)

Tense Máximo

Horizontal

Fase

Considerado

en Replanteo

(kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección I en

Replanteo (kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección II en

Replanteo (kg)

IME-AN3-SC-D-

400

Anclaje

40º-60º

470 600 3800 2800 1850

ZONA B

Parámetros del Conductor

Conductor Fase

Dúplex

Conductor

Protección I

Conductor

Protección II

Tipo LA-510 (RAIL)

OPGW 25 kA 7#7 Alumoweld

Sección (mm²)
516,838 168,860 73,870

Diámetro Exterior (mm) 29,591 18,000 10,990

Peso (daN/m)
1,568 0,910 0,481

Carga de Rotura (daN)
11520,000 13352,000 8478,000

Módulo de Elasticidad

(Mpa/100)

6600,000 1227,900 1599,580

Coeficiente de Dilatación

(°C) 0,00002090 0,00001480 0,00001296
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6.000

14°

A

25.800

11.564

19.800

4.800

SECCIÓN A-A

4.100

1.600

11.700 14.100
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R2.800

4.800

20°

0.400

20°

R2.800

4.800

R2.800

0.400

R2.800

R2.800

4.800

20°

0.400

A

14.500

Hu

25.800

1.642
1.642

1.642

0.834

R2.800

10.0°

10.0°

0.834

35°

TORRE

Hu (m)

C (m)

(eje de

cimentación

frontal)

IME-AN2-SC-D-400-21 21.00 5.632

IME-AN2-SC-D-400-26 26.00 6.632

IME-AN2-SC-D-400-31 31.00 7.632

IME-AN2-SC-D-400-36 36.00 8.632

IME-AN2-SC-D-400-41 41.00 9.632

Todas las dimensiones puede variar mínimamente en función del diseño definitivo

C

4.800

4.800

L.T.

Consideraciones Particularres Torres

MATERIALES

Características

Mecánicas

S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025

Características

Dimensionales

Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de

acero laminadas en caliente UNE-EN-10029

Galvanización EN 1461 / EN 10684

ANÁLISIS

ESTRUCTURAL

RD 223/2008

TORNILLOS RD 223/2008

SOFTWARE DE

CÁLCULO

TOWER version 16.20 (Power Line Systems, Inc.)

Usos Máximos Torre

Tipo de Torre

Ángulo

Desvío

Línea (º)

Vano

Viento

Máximo

(m)

Vano

Peso

Máximo

(m)

Tense Máximo

Horizontal

Fase

Considerado

en Replanteo

(kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección I en

Replanteo (kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección II en

Replanteo (kg)

IME-AN2-SC-D-

400

Anclaje

20º-40º

450 600

3800 2800 1850

Anclaje

15º-20º

655 750

ZONA B

Parámetros del Conductor

Conductor Fase

Dúplex

Conductor

Protección I

Conductor

Protección II

Tipo LA-510 (RAIL)

OPGW 25 kA 7#7 Alumoweld

Sección (mm²) 516,838 168,860 73,870

Diámetro Exterior (mm)
29,591 18,000 10,990

Peso (daN/m)
1,568 0,910 0,481

Carga de Rotura (daN) 11520,000 13352,000 8478,000

Módulo de Elasticidad

(Mpa/100)

6600,000 1227,900 1599,580

Coeficiente de Dilatación

(°C) 0,00002090 0,00001480 0,00001296

R2.800

R2.800

20.0°

Punto enganche desplazado del centro

para no hacer necesario de aislador auxiliar

para fijar puente. Con este sistema

únicamente es necesario el puente.

20.0°

20°

20°

R2.800

20°
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5.600

8.500

Hu

15.500

6.000 6.000

6.000 6.000

5.600 5.600

5.600

2.000 2.000

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

R2.800

4.420

R2.800 R2.800

5.600

A A

A A

B B

5.600

VISTA B-B

VISTA A-A

6.000 6.000

2.000

B B

TORRE

Hu (m)

C (m)

(eje de

cimentación

frontal)

IME-PAS-SC-D-400-22 22.20 5.32

IME-PAS-SC-D-400-27 27.20 6.33

IME-PAS-SC-D-400-32 32.20 7.35

Todas las dimensiones puede variar mínimamente en función del diseño definitivo

C

Consideraciones Particularres Torres

MATERIALES

Características

Mecánicas

S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025

Características

Dimensionales

Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de

acero laminadas en caliente UNE-EN-10029

Galvanización EN 1461 / EN 10684

ANÁLISIS

ESTRUCTURAL

RD 223/2008

TORNILLOS RD 223/2008

SOFTWARE DE

CÁLCULO

TOWER version 16.20 (Power Line Systems, Inc.)

Usos Máximos Torre

Tipo de Torre

Ángulo

Desvío

Línea

(º)

Vano

Viento

Máximo

(m)

Vano

Peso

Máximo

(m)

Tense Máximo

Horizontal

Fase

Considerado

en Replanteo

(kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección I en

Replanteo (kg)

Tense Máximo

Horizontal

Protección II en

Replanteo (kg)

IME-PAS-SC-D-400

0º-PAS 300 400 3800 2800 1850

ZONA B

Parámetros del Conductor

Conductor Fase

Dúplex

Conductor

Protección I

Conductor

Protección II

Tipo LA-510 (RAIL)

OPGW 25 kA 7#7 Alumoweld

Sección (mm²)
516,838 168,860 73,870

Diámetro Exterior (mm)
29,591 18,000 10,990

Peso (daN/m) 1,568 0,910 0,481

Carga de Rotura (daN)
11520,000 13352,000 8478,000

Módulo de Elasticidad

(Mpa/100)

6600,000 1227,900 1599,580

Coeficiente de Dilatación

(°C) 0,00002090 0,00001480 0,00001296
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INDUSTRIAS
ARRUTI S.A.

YUGO TRIANGULAR N36
HORQUILLA BOLA DE PROTECCION N20
ROTULA HORQUILLA N20 AE

HORQUILLA REVIRADA N20 AE
TENSOR DE CORREDERA N20   
GRILLETE NORMAL N20  AE

GRAPA DE AMARRE A COMPRESION AE
AISLADOR CADENA DE VIDRIO

RAQUETA DE PROTECCION

DENOMINACIONPOS.

ESLABON N36
GRILLETE NORMAL N361

2
3
4

YUGO SEPARADOR N20
5
6
7
8

11

9
10

12

TC20

YT36-400

YS20-400

HBP20P
RH20AE

HR20AE

GN20AE

GACAE
U160BSP

RAP

ES36
GN36

DESG.MATERIALCANT

ACERO
ACERO
ACERO
ACERO2

1
1
2

ACERO
ACERO
ACERO
ACERO2

1
2
2

ALEACION AL.
VIDRIO

ACERO
ACERO

2

2
1

2 x 25

CARGA DE ROTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 32.000 daN.

NORMA DE APLICACION, UNE 21.158
AISLADOR NORMA 20 DE C.E.I.

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.
TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR

400

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10

M. 24

28

12 11

2 x 25 AISLAD.

2.749 3.600
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MODELO Rango CABLE L (mm)A (mm) Peso (Kg) Tornillería Par Apriete (Nm)

SPR400DG30CZ 27,7-30,5 47 400 1.350 M-12 45

A

Format A4 OS300211601030EL8AD7101_SEP_AYTO_CASTEJON

Cont:

Page:

CAD Vers.: Page Vers.:

CAD Nº:

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

SCALE:DATE:

DRAWN

CHECKED

REVISED-EDPR

EDIC. DATE DRAWN CHECKED REVISED-EDPR MODIFICATION

Name Collection

1 01

OTHER
01

-

LAT 400 kV SET PROMOTORES CASTEJÓN - SET CASTEJÓN

SEPARADORES
T.M. CASETEJÓN (NAVARRA)

S/ESCALA

07/2022

07/2022

07/2022

GAT

EMB

JMN

07/2022 GAT EMB JMN

Signed:
Association Number No Nº

Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

José Mª Navas Villegas
10403

Sevilla, Julio de 2022

SEPARATA AYTO. CASTEJÓN

(NAVARRA)



07/2022 EDICIÓN INICIAL  A

C

B

D

Format A3

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

21 3 4 5 6 7 8

1 32 76
MODIFICATIONEDIC. DATE

SCALE

DRAWN

CHECKED

REVISED-EDPR

DATE

Cont:

Page:

CAD Vers.: Page Vers.:

CAD Nº:PAGES MODIFIED

Name collection:

LAT 400 kV SET CASTEJÓN PROMOTORES-SET CASTEJÓN
AMORTIGUADORES

Signed:
Association Number No Nº

Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

José Mª Navas Villegas
10403

Sevilla, Julio de 2022

1 01

OTHER
A0

BO

LAT 400 kV SET CASTEJÓN PROMOTORES -  SET CASTEJÓN

AMORTIGUADORES
T.M. CASTEJÓN (NAVARRA)

ESCALA

07/2022

07/2022

07/2022

GAT

EMB

JMN
OS300211601030EL8AD7101_SEP_AYTO_CASTEJON



Nº PAGE DESCRIPTION DATE EDIC. PAGE Nº PAGE DESCRIPTION DATE EDIC. PAGE

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

21 3 4 5 6 7 8

1 32 76
MODIFICATIONEDIC. DATE

SCALE

DRAWN

CHECKED

REVISED-EDPR

DATE

Cont:

Page:

CAD Vers.: Page Vers.:

CAD Nº:PAGES MODIFIED

Name collection:

A0 PORTADA 28/07/2022 01

B0 ÍNDICE 28/07/2022 01

01 AMORTIGUADORES 28/07/2022 01

07/2022 EDICIÓN INICIAL  A

C

B

D

Format A3

Signed:
Association Number No Nº

Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

José Mª Navas Villegas
10403

Sevilla, Julio de 2022

1 01

OTHER
BO

01

LAT 400 kV SET CASTEJÓN PROMOTORES -  SET CASTEJÓN

AMORTIGUADORES
T.M. CASTEJÓN (NAVARRA)

ESCALA

07/2022

07/2022

07/2022

GAT

EMB

JMN
OS300211601030EL8AD7101_SEP_AYTO_CASTEJON



CABLE PORTOR

TOR.HEX. + PLANA + GROVER

REFERENCIA

ACERO GALVAN. 6
5
4
3
2
1

POS

7 CONDUCTOR/ CABLE + PROTECCIÓN 
1
1
1
1
1
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CTD

CONTRAPESO

TUERCA
CONTRAPESO

CUERPO GRAPA
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M-
M- 88.
G-ZZ

ACERO GALVAN. 
ACERO GALVAN. 

AC. FORJ. GALV. 
AC. FORJ. GALV. 

ALEAC. ALUMIN. 
MATERIAL

ANG-050913
ANG-091529

G-20 7-13 S-05 S-09 7,8 19 M 10 88 110 1770 30 55
G-29 21,5-29,5 S-09 S-15 9,3 M 12 111 140 3125 35 5819

TIPO G-ZZ RANGO GZZ Ø(MM) C-XX
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L1 (mm) L1 (mm) (g) (Nxm)

A
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ESPIRAL SALVAPÁJAROS

NOTAS:

- SU INSETALACIÓN VENDRÁ INDICA EN EL ESETUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DENOMINACION

BESP 175-281 Color
BESP 70-95 Color
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Ø APLICACION

P.V.C.

MATERIAL
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Ø VARILLA

12
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NOTAS:
- SU INSTALACIÓN VENDRÁ INDICA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DENOMINACIONCTD. MATERIAL

6
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1

POS.

AC. INOX. AISI-316
POLIURETANO
AC. INOX. AISI-316
AC. INOX. AISI-316
POLIAMIDA
50x160mm.

TORNILLO FIJACIÓN
TACO ELASOMERO
GIRATORIO Ø 6/8mm.
ESLABON DOBLE "S" Ø8mm.
ASPA (COLOR NARANJA RAL-2004)
REFLECTANTE ROJO Y AMARILLO
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3+3

BAGTR 105-110
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10,50 - 11,00mm
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Alta Tensión

400 kV

Peligro de muerte

ESPACIO RESERVADO PARA
LOGOTIPO EMPRESA TITULAR

NUMERACIÓN DEL APOYO,

RIESGO ELÉCTRICO
PLACA ADVERTENCIA

SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN

MATERIAL : CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR

FIJACIÓN A APOYO
TALADROS PARA

CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE CINC DE 271 g/m2

TIPO Y FABRICANTE
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MAX 45°

1.
00

PLANTA APOYO

SECCIÓN C - D TIPO 1

C D A B

VA
RI

AB
LE

A B C

VARIABLE

D

CIMENTACIÓN FRACCIONADA ZONAS NO TRANSITADAS

CONECTORES AMPACT PARA ENLACES
Cu/Cu Y Cu/PICA EN PUESTA A TIERRA

GRAPA CONEXIÓN CABLE DE TIERRA A APOYO

0.80

Las Puestas a Tierra  de los Apoyos cumplirán lo establecido en el
Apartado 7 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión

PICA PUESTA A TIERRA

CONECTOR AMPACT

0.
60

TIPO 2

GRAPA DE CONEXIÓN CABLE

0.80

TUBO AISLANTE

Cu 95mm

Ø= 14 mm.
L= 2 m.
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Fecha:

COPIA PARA:

UNION FENOSA INGENIERIA S.A.

PLANO EN

COMENTARIOS

REVISION ABIERTA

03-04-1998

PLANTA

13
8

13
8

ALZADO

VER DETALLE 1

DOBLE CABLE AC-50

VER NOTA 5

CABLE DE Cu DE 50 mm2

VER NOTA 1

VER NOTA 5

DOBLE CABLE AC-50

CABLE DE Cu DE 50 mm2

VER NOTAS 1 Y 5

VER NOTAS 1 Y 5

VER NOTAS 1 Y 5

VER NOTAS 1 Y 5

VER NOTA 5
DOBLE CABLE AC-50

NOTAS:

DETALLE 1
SIN ESCALA

VER NOTA 4

M12

H

A

A

45

NIVEL DE TENSIÓN DIMENSIONES DEL 
 ANILLO A x A (mm)(kV)

PROFUNDIDAD DEL 
ANILLO H (mm)

(VER NOTA 6)

66

132

220

10900 X 10900 500

800

800

500

10900 X 10900

10900 X 10900

15200 X 15200

£

£

£

£

£

1.- COMO ELEMENTOS DE DIFUSION VERTICAL SE EMPLEARAN PICAS CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE
COBRE DE 2 m DE LONGITUD.
2.- COMO ANILLO DIFUSOR SE EMPLEARA CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2.
3.- COMO LINEA DE TIERRA SE EMPLEARA DOBLE CABLE DE ACERO GALVANIZADO AC-50.
4.- EN DOS MACIZOS IRAN EMBEBIDOS DOS TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE DIAMETRO MINIMO 36 mm.
5.- LAS UNIONES PICA-ANILLO Y LINEA DE TIERRA-ANILLO SE HARAN MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA.
6.- ESTE ELECTRODO ES VALIDO PARA RESISTIVIDADES DEL TERRENO HASTA 200 Ω.m
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CUATRITUBO   40 mm(cables de control), sacar arquetas según replanteo o cada 300m

AutoCAD SHX Text
- Radio de curvatura mínimo de la canalización 12 m. - El cambio de posición del tubo de tierra para single point se realiza por encima del tubo de  250 mm en   una longitud de 6m para hacerlo suave. - Instalar en el interior de cada uno de los tubos con una cuerda de nylon de   8 mm,excepto en el cuatritubo de control.
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POSICIÓN TUBOS-PLÁSTICO  110 mmPARA SINGLE POINT CAMBIANDO DE POSICIÓN EN EL 50% DEL RECORRIDO ENTRE DOS EMPALMES CONSECUTIVOS
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3 TUBOS PLÁSTICO  DOBLE CAPA   250 mm

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN H-150

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO - FIRME (aglomerado asfáltico de similares características  a las existentes o reposición de aceras, u hormigón visto, 100 mm) EN PARQUES Y JARDINES SEGÚN EL ASPECTO DEL SUELO

AutoCAD SHX Text
RELLENO ZANJA (tierra, arena todo-uno, zahorras) al 95% P.M.

AutoCAD SHX Text
2 CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE 200 mm (color amarillo)

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN H-125 Espesor en calzada, 30 cm Espesor en acera, 15 cm

AutoCAD SHX Text
CINTA DE SEÑALIZACIÓN CABLES TELECOMUNICACIONES (color verde). Situarla encima del tubo de control
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CROSS SECTION
(mm2)

CONDUCTOR

400 Al
500 - 1200 Al

400 Cu
>1200 - 2500 Al

500 - 800 Cu
1000 - 1200 Cu

>1200 - 2500 Cu

L
(mm)
5268
5268
5268
5268
5268
5268
5268

D
(mm)

40
40
60
40
40
60
60

NOTE:
For the US "d" will be 1,5 inch instead of 40mm and 2
inch instead of 60mm

For the UK market:
Length of the areal lug will be 130mm instead of 100mm
Length L = L(table) + 30mm
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