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PE HORNAZOS

(No Objeto de proyecto)

PE CANRASO

(Objeto de proyecto)

PE BARCELOSA

(No Objeto de proyecto) | |

SET PROMOTORES LA SERNA
(No objeto de proyecto)

4.066 metros

J
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ESQUEMA MULTIFILAR DE FIBRA OPTICA: CIRCUITO PE HORNAZOS
(No objeto de proyecto)
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ESQUEMA MULTIFILAR DE FIBRA OPTICA: CIRCUITO PE CANRASO

(Objeto de proyecto)
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ESQUEMA MULTIFILAR DE FIBRA OPTICA: CIRCUITO PE BARCELOSA
(No objeto de proyecto)
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A CELDA DE SET PROMOTORES LA SERNA

POTENCIA 4,95 MW

Longitud aproximada: 4.066 m
HEPRZ1 18/30 kV + H16 - 3x(1x95mm?2)
TRANSFORMADOR
5.500 KVA
CELDA 0.69/30 KV
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